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Broj:

TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MIKROBIOLOSKIH I FIZICKO-HEMIJSKIH ANALIZA UZORAKA VODE 1Z MREZE TUZLANSKOG GRADSKOG
VODOVODA ZA MIJESEC Februar 2020. GODINE.

Tabela 1. Rezultati fizicko-hemijskih analiza uzoraka vode iz mreze Tuzlanskog gradskog

UKUPAN KO-
MJESTO UZIMANJA FIZICKO-HEMIJSKI
R/B BROJ
UZORAKA UZORAKA ODGOVARA | NE ODGOVARA
1. Isto¢ni dio grada Tuzle 21 DA -
2. Centralni dio grada Tuzle 18 17 1
3. Zapadni dio grada Tuzle 19 DA -
UKUPNO: 58 57 1

Misljenje: pedesetsedam (57) uzoraka vode za piée uzetih iz distributivne mreZe Tuzlanskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrosaca
ODGOVARA propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice.

Pored analiza gradske vodovodne mreZe, pracen je kvalitet vode sa izvorista i uredaja u toku tretmana, radi se o sirovoj vodi.
U 2. mjesecu 2020, uradeno je ukupno (35) uzoraka vode sa izvoriSta i u toku tretmana.



Tabela 2. Rezultati fizicko-hemijskih ispitivanja

Parametri ispitivanja
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Misljenje: Na osnovu pregleda i utvrdenih fizicko — hemijskih osobina, broj uzoraka vode za pice koji po mjernim pokazateljima ODGOVARAJU

Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice iznosi: 57, dok broj uzoraka koji NE ODGOVARAJU iznosi: 1.




Tabela 3. Rezultati mikrobioloskih analiza uzoraka vode iz mreze Tuzlanskog gradskog vodovoda

RB MJESTO UZIMANJA UEES?N MIKROBILOSKI
UZORAKA UZORAKA ODGOVARA | NE ODGOVARA
1. Isto¢ni dio grada Tuzle 39 DA -
2. Centralni dio grada Tuzle 38 DA -
3. Zapadni dio grada Tuzle 43 DA -
UKUPNO: 120 DA -

Misljenje: stodvadeset (120) uzoraka vode za pice uzetih iz distributivne mreze Tuzlanskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrosaca
ODGOVARA propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice.

Pored analiza gradske vodovodne mreZe, praéen je kvalitet vode sa izvoriSta i uredaja u toku tretmana, radi se o sirovoj vodi.

U 2. mjesecu 2020, uradeno je ukupno (35) uzoraka vode sa izvoriSta i u toku tretmana.



Tabela 4. Rezultati mikrobioloskih ispitivanja

Parametri ispitivanja
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MiSljenje: Na osnovu pregleda i utvrdenih fizicko — hemijskih osobina,uzorci vode za pi¢e po mjernim pokazateljima ODGOVARAJU Pravilniku o

zdravstvenoj ispravnosti vode za pice.

Pored analiza u 2. mjesecu 2020, uradeno je (256) kontrola rezidualnog hlora uzetih na velikom broju tacaka iz distributivne mreze.

Hlor se kretao u rasponu od min 0,1 mg/l do max 0,3 mg/l, a u prosjeku najcesce 0,3 mg/l CI2.

Dakle, u 2. mjesecu 2020, izvrSeno je ukupno (58) fizicko-hemijskih i (120) mikrobioloskih analiza, uz pomenutih (256) kontrola rezidualnog hlora. Zbog
kontinuirane i vrlo frekventne kontrole , obezbijedili smo da se gradanima distribuira u potpunosti higijensko ispravna voda za pice.



ZAKLJUCAK

Operativni cilj ovog programa je zastita stanovniStva od zaraznih bolesti i obezbjedenje higijenski ispravne pitke vode prema Zakonu o zaStiti
stanovniStva od zaraznih bolesti ( ''SL. novine FBiH" broj 29/05 ), Zakonu o zdravstvenoj zastiti ("'Sl. novine FBiH", broj 46/10, i 75/13.), Zakonu o
vodama ("SI novine FBiH" broj 70/06), Zakonu o zastiti voda, Zakonu o zaStiti prirode, Zakonu o zastiti okoliSa ( "'SI. novine FBiH" broj 33/03.) i
Zakonu o izmjenama dopunama zakona o zastiti okoliSa (,,Sl.novine Federacije BiH*, broj 38/09 ) i prema vaZecem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode za pice ("' Sl.glasnik BiH" broj 40/10,43/10,30/12 i 62/17.).

U 2. mjesecu 2020 ispitano je ukupno (256) uzoraka vode iz distributivne mreZe krajnjeg korisnika Tuzlanskog gradskog vodovoda.

Prema rezultatima osnovnih mikrobioloSkih, hemijskih i organoleptickih osobina vode za pice iz distributivhe mreZe Tuzlanskog gradskog vodovoda na
mjestu krajnjeg potrosaca, (177) uzoraka ODGOVARA, a (1) uzorak NE ODGOVARA propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice
("'Sl.glasnik BiH" broj 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17.).

Napomena:

Isto¢ni dio grada obuhvata: Gornja Tuzla, Simin Han, Slavinovi¢i, Sjenjak, Grabovica, Bré¢anska malta, Si Selo, Solina, Stupine, Dolovi, PoZarnica,
Caklovié¢i, Bolnica Gradina, Badre, Babajiéi, Vasi¢i-Pozarnica, Bori¢, Hukiéi, KriZani, Sepetari, Sarajac, Cakloviéi- Sarajac, Slavinoviéi-Huki¢i, Tanovici-
Simin Han, BRCANSKA MALTA, Slavinovi¢i - Dramar, Stupine- U$ée Lamela I3, Stupine 0.8 Jala, Simin Han 0.8, Si Selo -Dine Hasi¢a br 14, Bréanska
Malta O.S, Pozarnica O.S, Solina 0.8, Gornja Tuzla 0.8, Sabana Zahiroviéa - Dedino brdo, Stupine B14, lamela 1 Emin Halil¢evi¢, Slavinoviéi- Alekse
Santi¢a do br 105, Solina - Naselje- PEKMEZIJE, cjevovod mala Solina , Pavi¢i- Fo¢anska novi cijevovod, Stupune B2-4.

Centralni dio grada obuhvata: Bulevar, Igula, Centar,vNovi grad I, Novi grad II, Stari grgd, Jala, Mejdan, Mosnik, Slatina, TuSanj, Batva, Pasa Bunar,
Mandiéi, Krojc¢ica, Dragodol, Mejdan O.S, Mosnik O.S, Dragodol - Kicelj, Novi Grad O.S, Crvene NJive, Mosnik - DZenex -Oaza, Gina Herman - Crvene

S poStovanjem,

Dostavljeno:
1 x Direktor Direktor:

1 x Sanitarna inspekcija Grada Tuzla

1 x Civilna zaStita Grada Tuzla Mr. sci. Aid Berbié, dipl.pravnik

1xala



